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前  言
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供冷供热用蓄能设备技术条件

1 范围

本标准规定了供冷供热用蓄能设备的术语和定义、基本规定、要求、试验方法等。
本标准适用于空调供冷用盘管式蓄冰设备、封装式蓄冰设备、高温相变蓄冷设备、水蓄冷装置和空

调供热用水蓄热装置、一体化蓄热设备等蓄能设备,动态蓄冰等其他蓄能设备可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T716 碳素结构钢冷轧钢带

GB/T5213—2008 冷轧低碳钢板及钢带

GB/T8163 输送流体用无缝钢管

GB/T10870 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T13663 给水用聚乙烯(PE)管材

GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T18742 冷热水用聚丙烯管道系统

GB/T19412 蓄冷空调系统的测试和评价方法

JGJ158 蓄冷空调工程技术规程 术语

3 术语和定义

JGJ158界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
  蓄能设备 thermalstorageequipment

能够以显热和(或)潜热蓄存能量的设备(不含化学能量)。
3.2
  蓄能装置 thermalstoragedevice

由蓄能设备及相关附件组成的蓄存能量的装置。
3.3
  蓄能介质 thermalstoragemedium

利用物质的蓄能特性,以显热、潜热形式蓄存热能的介质。
3.4
  一体化蓄热设备 integratedthermalstorageequipment

采用水或高热容量的材料作为蓄热材料,将加热、蓄热、放热集成为一体的蓄热设备。分为高热容

固体自蓄热设备、承压一体化水蓄热设备。

3.5
  相变材料(PCM) phasechangematerial

一定温度、压力条件下,在液态、固态之间进行转变的物理过程中,具有较强吸收或释放热量的能力
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